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T
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T

R+S

R+S

(3000 VA)
R+S

R+S

(0 VA)
T

21 (Reserva)

QD (Quadro de Distribuição Luz e Tomadas)

1x10 A
(700 VA) (Iluminação - Recepção e

Área Externa Frontal)

(3000 VA)
T

2 (Tomadas - Recepção)

T

T

Ø1,5mm²
1x6 A

(480 VA) (Iluminação - Administração
e Sanitários PCD M e F)

Ø1,5mm²

(320 VA) (Iluminação - Sala Psicóloga
e Sala Assist. Social)

Ø1,5mm²

Ø1,5mm²

1x6 A

1x6 A
(560 VA)

Ø1,5mm²

1x6 A

(Iluminação - Almoxarifado e Corredor)

Ø1,5mm²

1x6 A

(Iluminação - Banho funcionários,
copa e área serviço)

(360 VA)

(Iluminação - Atendimento Coletivo 01)
(400 VA)

Ø1,5mm²

1x6 A

(Iluminação - Atendimento Coletivo 02)
(580 VA)

Ø2,5mm²

1x16 A

(2500 VA) 3 (Tomadas - Administração)
Ø2,5mm²

1x16 A

(3000 VA) 4 (Tomadas - Sala Psicóloga)
Ø2,5mm²

1x16 A

(3000 VA) 5 (Tomadas - Sala Assist. Social)
Ø2,5mm²

1x16 A

(2200 VA) 6 (Tomadas - Sanit. PCD F, M,
Almoxarifado e Corredor)Ø2,5mm²

1x16 A

(1100 VA) 7 (Tomadas - Banho Funcionários
    e Área Serviço)Ø2,5mm²

1x16 A

(3000 VA)
8 (Tomadas - Copa)Ø2,5mm²

1x16 A

(1200 VA)
9 (Tomadas - At. Coletivo 01)Ø2,5mm²

1x16 A

(1200 VA)
10 (Tomadas - At. Coletivo 02)Ø2,5mm²

1x16 A

(5500 VA)
11 (TUE - Chuveiro)Ø4,0mm²

1x 25 A

(3000 VA)
12 (TUE - Ar Condicionado Recepção)Ø4,0mm²

1x 20 A

(1400 VA)
13 (TUE - Ar Condicionado Administração)Ø4,0mm²

1x 20 A

(1100 VA)
14 (TUE - Ar Condicionado Sala Psicóloga)Ø4,0mm²

1x 20 A

(1100 VA)
15 (TUE - Ar Condicionado Sala Assist. Social)Ø4,0mm²

1x 20 A

(1100 VA)
16 (TUE - Ar Condicionado Almoxarifado)Ø4,0mm²

1x 20 A

17 (TUE - Ar Condicionado At. Coletivo 01)Ø4,0mm²

1x 20 A

(3000 VA)
18 (TUE - Ar Condicionado At. Coletivo 02)Ø4,0mm²

1x 20 A

Ø2,5mm²

Ø2,5mm²

Ø2,5mm²

(0 VA) 20 (Reserva)

(0 VA) 19 (Reserva)

1x6 A

1x6 A

1x6 A

3x63A

Ø16mm²

QDC

Barramento
Principal

Conforme Tabela 1C - GED 13:
Categoria ligação C8

Ramal de entrada cobre 16mm²
Eletroduto 40mm

Disjuntor trifásico 63A
Condutor de aterramento 10mm²
Eletroduto de aterramento 20mm
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 TOMADA SIMPLES A 0,30m DO PISO

 TOMADA SIMPLES A 0,60m DO PISO

 TOMADA SIMPLES A 1,00m DO PISO

 TOMADA SIMPLES A 1,10m DO PISO

 TOMADA SIMPLES A 1,40m DO PISO

 TOMADA SIMPLES A 2,25m DO PISO

 TOMADA DUPLA A 0,30m DO PISO

 TOMADA DUPLA A 0,60m DO PISO

 TOMADA DUPLA A 1,00m DO PISO

 TOMADA DUPLA A 1,10m DO PISO

 TOMADA DUPLA A 1,40m DO PISO

 TOMADA DUPLA A 2,20m DO PISO

 PONTO PARA CHUVEIRO ELÉTRICO A 0,15m
 ACIMA DA TUBULAÇÃO HIDRÁULICA

 TOMADA PARA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA A 0,60m DO PISO

 TOMADA PARA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA A 0,80m DO PISO

 TOMADA PARA SECADORA DE ROUPA A 0,80m DO PISO

 TOMADA PARA HIDRO

 TOMADA PARA FOGÃO/COOKTOP A 0,50m DO PISO

 TOMADA PARA FORNO ELÉTRICO A 0,50 DO PISO

 TOMADA PARA MICROONDAS A 1,80m DO PISO

 TOMADA PARA FILTRO A 1,50m DO PISO

 TOMADA PARA COIFA A 2,20m DO PISO

 PONTO PARA TELEFONE A 0,30m DO PISO

 PONTO PARA TELEFONE A 0,60m DO PISO

 PONTO PARA TELEFONE A 1,10m DO PISO

 PONTO PARA INTERNET A 0,30m DO PISO

 PONTO PARA INTERNET A 0,60m DO PISO

 PONTO PARA INTERNET A 1,40m DO PISO

 PONTO PARA INTERFONE A 0,30m DO PISO

 PONTO PARA INTERFONE A 0,60m DO PISO

 PONTO PARA INTERFONE A 1,10m DO PISO

 PONTO PARA ANTENA A 0,30m DO PISO

 PONTO PARA ANTENA A 1,40m DO PISO

 PONTO PARA ANTENA A 2,20m DO PISO

 PONTO PARA PULSADOR DE CAMPAINHA A 1,10m DO PISO
 (CÂMERA E INTERFONE)

 PONTO PARA CAMPAINHA A 2,30m DO PISO

 PONTO PARA PERSIANA ELÉTRICA

 PONTO PARA AR CONDICIONADO

 Q.D.T. - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TELEFONIA

 PONTO PARA AR CONDICIONADO CASSETE

 PONTOS PARA HOME THEATER:

 PONTOS PARA TV INSTALADA NA PORTA DO ARMÁRIO:

MED - CAIXA PARA MEDIDOR

 Q.D.L. - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ

LEGENDA ELÉTRICO

C
1

SIMBOLOGIA PROJETO

Eletroduto flexível Ø2"

Eletroduto flexível Ø1 1/4"

Eletroduto flexível Ø1"

Eletroduto flexível Ø3/4"

Condutores Neutro, Fase e Terra no interior
 do eletroduto.

Quadro de distribuição de cargas

Tomada alta para split - 2,20m do piso

Tomada média - 1,10m do piso

 PONTO PARA CHUVEIRO ELÉTRICO A 0,15m
 ACIMA DA TUBULAÇÃO HIDRÁULICA

Tomada baixa - 0,30m do piso

Interruptor simples - 1,10m do piso

Caixa octogonal 4x4" e ponto de luz no teto

Simbologia Descrição do ítem

Interruptor duplo - 0,30m do piso

Ponto de internet

Barramento
Principal
12 x 3mm

3x63 A

3x100 A

QDC

Ø
16m

m
²

Ala Norte
QDC 1

Ø16mm² 0,6/1 kV
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DIAGRAMA UNIFILAR BT

30 kVA

10 x 3m
m

PROJETO

ENDEREÇO

TÍTULO DA PRANCHA

RESPONSÁVEL TÉCNICO
RHAÍSSA PORTO| CAU-RS/A270521-4

PROJETO ELÉTRICO - PLANTA BAIXA

CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DATA ESCALA UNIDADE PRANCHA

PROPRIETÁRIO
MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL

03/2026 INDICADA METROS 02/02

PLANTA BAIXA
ESCALA 1:75

RRT

16702174
ÁREA TOTAL

189,21m²

RUA SETE DE SETEMBRO, S/N - SÃO VICENTE DO SUL/RS
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